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PRÜFBERICHT
Dieser Prüfbericht gilt nur für den/die Untersuchungsgegenstand/-gegenstände der gegenständlichen Auftragsnummer. Dieser Prüfbericht darf 
grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 16125490-001
Externe Probenkennung: 
Probe eingelangt am: 
Probenart:
Untersuchungsgegenstand: 
Kategorie /  Matrix: 
Auftragsgrund: 
Untersuchungsauftrag: 
Untersuchungsumfang:

T16-00546.101
22.11.2016 
Privatprobe 
Trinkwasser 
TW-Netzentnahme 
Kontrolluntersuchung 
Trinkwasser, Netzentnahme 
laut Parameterliste

Probenahmestelle:
Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle.

Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

WVA Alland
WL-143
Probenahmestelle 8 - Hochbehälter Groisbach, Probenahmehahn
Ablauf
021722
Ing. Andreas Schabauer
22.11.2016

Probenahmedatum:
Uhrzeit Beprobung:
Probenahme durch: 
im Auftrag des Instituts: 
Probenehmer:
Probentransport:
Probengefässe:
vorangegangene Untersuchung: 
Witterung bei der Probenahme: 
Witterung an den Vortagen: 
Lufttemperatur (°C):

22.11.2016
10:20
AGES
Ja
Ing. Andreas Schabauer 
gekühlt
institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
16123930-006
heiter
heiter
15

Untersuchung von-bis: 23.11.2016 - 01.12.2016

P rob en ah m ein fo rm atio n :

Parameter Ergebnis N K

Sensorische Untersuchungen
Aussehen klar 2
Geruch nicht auffallend 2
Geschmack nicht durchgeführt 2
Physikalische Parameter
Wassertemperatur 11,0 °C 2
Leitfähigkeit (vor Ort) 620 pS/cm 2

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N K
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Parameter Ergebnis N K

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Entnahmestelle
Die Probe wurde an einem Probenhahn an der Ablaufleitung 
entnommen. Sie entspricht einem UV-desinfizierten Wasser der 
Kreithquellen (Pumpe läuft).

3

Prüfergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K

Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C 
Bebrütunqstemperatur 0 max. 100 KBE/ml 4

koloniebildende Einheiten bei 37°C 
Bebrütunqstemperatur

4 max. 20 KBE/ml 4

Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 5
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 5
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 6

A llfä llig  verw endete Abkürzungen:
n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

P W ...........Parameterwert ("Grenzwert") x  ... Verfahren nicht akkreditiert
< [W ert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kom m entar:

2.) Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 6139
Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ÖNORM M 6616, Dok.Code. PV 6089
Messung von freiem Chlor (CI) und gebundenem Chlor (CI) in Wasser
LN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 6137
Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser
LN 27888, DokCode: PV 6088
Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
LN ISO 10523, Dok.Code: PV 6087
Messung von N itrit in Wasser
EN 6777:1984, Dok.Code: PV 6141
Bestimmung von Ammonium in Wasser
ISO 7150-1, Dok.Code: PV 6140
Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der äußeren 
Beschaffenheit einer Wasserprobe 
ÖNORM M 6620, Dok.Code: PV 9716

Beurteilung:

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und 

niedrige Koloniezahlen bei 37°C.
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